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Abstract  The paper addresses the unit commitment problem in power plant
operation planning For a real power system comprising coal and gas red thermal as
well as pumped storage hydro plants a largescale mixed integer optimization model
for unit commitment is developed Then primal and dual approaches to solving the
optimization problem are presented and results of test runs are reported
  Aufgabenstellung
Das Problem der optimalen Blockauswahl  unit commitment besteht in der
kostenoptimalen Auswahl von Erzeugereinheiten eines Kraftwerkssystems
so da die auftretende Last in einem gewissen Planungszeitraum  mittel
bis langfristig gedeckt wird und weitere wirtschaftliche und technologische
Nebenbedingungen eingehalten werden Fur Elektroenergieversorger ist die
optimale Blockauswahl eine wichtige Routineaufgabe bei der Kraftwerksein
satzplanung Resultat der optimalen Blockauswahl sind kostenminimale Ein
satzplane fur die einzelnen Erzeugereinheiten
Das Kraftwerkssystem der VEAG Vereinigte Energiewerke AG Berlin
besteht aus thermischen Einheiten  konventionellen Kraftwerksblocken und
Gasturbinen sowie Pumpspeicherwerken Die zu optimierenden Kosten set
zen sich aus Brennstokosten fur das Anfahren und den Betrieb der Kraft
werksblocke sowie Strombezugskosten zusammen Einsatzplane basieren auf
einem Zeitraster  viertelstundlich stundlich oder grober und beinhalten
Schaltzustande und Leistungswerte fur die Kraftwerksblocke sowie Leistungs
werte fur den Turbinen bzw Pumpbetrieb in den Pumpspeicherwerken und
Bezuge Zu den Nebenbedingungen zahlen die Lastdeckung das Vorhalten ei
ner schnell wirkenden Reserveleistung Leistungsbeschrankungen der Erzeu
gereinheiten Mindeststillstandzeiten der thermischen Blocke nach Trennung
vom Netz und Bilanzen in den Pumpspeicherwerken Typische Zeithorizonte
fur die Optimierung reichen von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten
Fur eine Literaturubersicht zu Problemen der optimalen Blockauswahl
die Arbeiten seit 	
 berucksichtigt sei auf  verwiesen In  und 
wird das aktuelle Interesse an der Entwicklung ezienter Algorithmen mit
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Hilfe moderner mathematischer Methoden deutlich In einigen Arbeiten  zB
  werden auch Losungsvorschlage fur Erzeugerstrukturen die der der
VEAG ahnlich sind entwickelt In den im folgenden beschriebenen Modellie
rungsansatzen und Losungsstrategien verfolgen wir jedoch neue Wege
 Mathematische Modellierung
Das folgende mathematische Modell der optimalen Blockauswahl ist ein
gemischtganzzahliges Optimierungsproblem mit linearen Nebenbedingun
gen Im Modell bezeichnen
T  die Anzahl der Unterteilungsintervalle des Optimierungszeitraums
I  J  die Anzahl der thermischen Kraftwerksblocke bzw der Pumpspei
cherwerke  PSW
Folgende Variablen werden benutzt
uti   f  g  Schaltzustand des thermischen Blockes i im Zeitintervall t
pti  Leistungswert des thermischen Blockes i im Zeitintervall t
stj  w
t
j  Turbinen bzw Pumpleistung des Pumpspeicherwerkes j im Zeit
intervall t















Dabei bezeichnet Bi die Brennstokostenfunktion fur den Betrieb des iten
Blockes Sie ist bezuglich pti monoton wachsend wird oft als konvex  linear
stuckweise linear quadratisch angesetzt ist aber bei genauer Modellierung
zunachst im unteren Leistungsbereich des Blockes konvex und dann konkav
 	 Die Anfahrkosten Ai ui t  Ai uti      u
t tSi
i  des iten Blockes wer
den durch die vorausgegangene Stillstandszeit t  tSi des Blockes bestimmt
hangen also sowohl vom aktuellen als auch von vorausgegangenen Schalt
zustanden des Blockes ab
Die Nebenbedingungen des Optimierungsproblems werden als lineare
Gleichungen und Ungleichungen formuliert obwohl auch elegante aquivalen
te Beschreibungen mittels nichtlinearer Funktionen moglich sind Die lineare
Variante wurde gewahlt um  bei linearer Zielfunktion  auch Methodiken
der gemischtganzzahligen linearen Optimierung anwenden zu konnen
Die Nebenbedingungen umfassen zunachst Leistungsgrenzen fur die ther
mischen Blocke sowie die Turbinen und Pumpen in den PSW Bezugsvertrage









i   i         I t         T 
  stj  s
max
jt   j         J  t         T 
  wtj  w
max
jt   j         J  t         T
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jt bezeichnen dabei die minimalen bzw ma
ximalen Leistungswerte
Die Lastdeckung in jedem Teilintervall t des Optimierungszeitraumes









t   t         T 
wobei Dt den Lastwert im tten Zeitintervall bezeichnet
Bei der Festlegung des Schaltregimes fur die thermischen Blocke ist in
jedem Zeitintervall eine ausreichende Reserve Rt vorzusehen damit uner









t   t         T
Uber den gesamten Optimierungshorizontmussen fur die Pumpspeicherwerke
gewisse Bilanzen gelten dh das Arbeitsvermogen der Turbinen und Pumpen











j   j         J           T
Hier bezeichnen Sinj   S
max
j die Anfangs bzw maximale Energiemenge im








j   j         J
konnen Zustande Slevj in den Oberbecken der PSW am Ende des Optimie
rungszeitraumes vorgegeben werden Eine Nebenbedingung die gleichzeitigen
Pump und Turbinenbetrieb in den PSW ausschliet ist nicht notwendig da
man zeigen kann  da dieser Eekt im optimalen Einsatzplan nicht auf
tritt
Nach einer Abschaltung vom Netz mu jeder thermische Block eine Min




ii  i  u
t
i   u
t i 
i    i         I  t         T  i
Fur die dabei nicht aufgefuhrten Intervalle t  T  i   am Ende des
Zeithorizontes sind die Ungleichungen entsprechend zu modizieren
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 Primale Losungsverfahren
In diesem Abschnitt berichten wir uber erste Testrechnungen mit dem obigen
Blockauswahlmodell die auf primalen Losungszugangen beruhen
Das fur diese Rechnungen genutzte Datenmaterial spiegelt prospektive
Erzeugerstrukturen und Lastszenarien im Verbund der VEAG wider Die Da
ten werden zunachst in eine dem Losungsverfahren entsprechende Datenbank
eingelesen und dabei auf syntaktische Richtigkeit uberpruft
Zweck der ersten Testrechnungen ist die Validierung des Blockauswahl
modells aus Abschnitt  mit realen Daten Dazu wurde auf einen robusten
Loser fur gemischtganzzahlige lineare Programme aus der Cplex Callable
Library  Version Mach  zuruckgegrien Dabei handelt es sich um eine
Implementierung der klassischen BranchandBound Methode Es wird ein
Baum von Unterproblemen aufgebaut an dessen Knoten Entscheidungsva
riablen fur Schaltzustande der thermischen Blocke entweder auf  oder auf
 xiert sind Jedes Unterproblem ist ein lineares Programm Besitzt dessen
Losung gebrochenrationale Komponenten uti  i   f       Ig  t   f       Tg
so wird eine dieser Komponenten ausgewahlt und der Baum weiter verzweigt
indem die Komponente einmal auf  und einmal auf  gesetzt wird Losun
gen ohne gebrochenrationale Komponenten uti sind zulassige Punkte fur das
Blockauswahlproblem und liefern obere Schranken fur dessen Optimalwert
Das Minimum der Optimalwerte aller Unterprobleme an noch nicht weiter
verzweigten Knoten im jeweils aktuellen Verzweigungsbaum ist eine unte
re Schranke fur den Optimalwert des Blockauswahlproblems Ist an einem
Knoten der Optimalwert groer als der Zielfunktionswert der besten bekann
ten zulassigen Losung des Blockauswahlproblems so konnen Verzweigungen
an diesem Knoten nicht mehr zu besseren zulassigen Punkten fuhren und
der Knoten wird nicht weiter betrachtet  abgeschnitten Gleiches gilt fur
Knoten an denen der Restriktionsbereich des Unterproblems leer ist Kno
ten mit zulassiger Losung brauchen ebenfalls nicht weiter verzweigt werden
Das Verfahren bricht ab falls obere und untere Schranke des Optimalwertes
des Blockauswahlproblems zusammen bzw unter eine vorgegebene Toleranz
fallen oder falls keine weiteren Verzweigungen mehr moglich sind
Die Testrechnungen zeigten da das Blockauswahlmodell aus Abschnitt 
prinzipiell mit primalen Losungstechniken erfolgreich behandelbar ist Ausge
hend vom Datenmaterial der VEAG zielen gegenwartige Untersuchungen auf
die Entwicklung angepater Verzweigungsstrategien und die Erweiterung der
Methodik in Richtung eines BranchandCut Verfahrens  Dabei werden
interaktiv weitere Ungleichungen in das Modell aufgenommen die aus der
Geometrie des Restriktionsbereiches abgeleitet sind  Halbraume welche die
konvexe Hulle des zulassigen Bereiches enthalten  Aus Anwendersicht
sollen diese Aktivitaten zu Punkten mit verbesserter Gutegarantie und zur
Senkung der Rechenzeit fuhren
Die obigen Modellrechnungen wurden mit linearen Approximationen der
Brennstokostenfunktion durchgefuhrt Stuckweise lineare Funktionen lie
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fern genauere Naherungen fur die Brennstokosten Auch dann lat sich das
Blockauswahlproblem als gemischtganzzahliges lineares Programm model
lieren und mit der verwendeten Software prinzipiell behandeln Solche Un
tersuchungen nden sich in 	 wo auch uber erste Testrechnungen fur Last
verteilungsprobleme im Tagesbereich bei nichtkonvexer stuckweise linearer
Brennstokostenfunktion berichtet wird
Details der Testrechnungen zur Blockauswahl sind in Abbildung  und
den Tabellen  dargestellt Es wurden drei Kraftwerksparke zugrundege
legt Park  mit  kohlebefeuerten Kraftwerksblocken 
 Gasturbinen und
 Pumpspeicherwerken Park  mit einem zusatzlichen Pumpspeicherwerk
sowie Park  mit weiteren zwei Kohleblocken Die Lastszenarien entsprechen
einer Schwachlastwoche im August einer Normallastwoche im Oktober einer
Hochstlastwoche im Dezember und einer Feiertagswoche im Mai mit Feiertag
am Donnerstag Als Optimierungszeitraume wurden    bzw  aufeinan
derfolgende Tage mit einer Diskretisierung in Stundenintervalle betrachtet
Die Gutegarantie errechnet sich aus der Dierenz von oberer und unterer
Schranke fur den Optimalwert des Blockauswahlproblems im Verhaltnis zur
unteren Schranke des Optimalwertes
Abbildung  zeigt die Anteile von Erzeugung in thermischen Einheiten
 rot und PSW  grun sowie Pumpbetrieb in den PSW  blau fur das Tester
gebnis  Gutegarantie  Promille bezuglich des Kraftwerksparkes  in der
Schwachlastwoche
Die zugrundegelegten Kraftwerksparke enthielten   Parke  und  bzw
  Park  kohlebefeuerte Neubaublocke In allen Lastszenarien waren diese
Blocke im besten ermittelten Punkt jeweils durchweg am Netz  uti   fur alle
t Daher wurde fur diese Blocke einmal mit freien  Methode  und einmal
mit auf  xierten Schaltzustanden  Methode  gerechnet Das Symbol 
soll verdeutlichen da in der Hochstlastwoche fur den Park  kein zulassiger
Einsatzplan existiert
Die CPUZeiten beziehen sich auf eine SUN SPARCstation             
Abbildung  Einsatzplan fur Park  in Schwachlastwoche
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Variante Gute CPUZeit
Meth Meth Meth Meth
Park  	  
 

Schwachlast Park  	  	 
Park    	 	
Park   
  

Normallast Park     
Park     
Park       
Hochstlast Park     
Park     	
Park  	   
Feiertag Park    	 

Park    
 
Tabelle  Gutegarantie der Losung in Promille und CPUZeit in Minuten
Variante Methode  Tage  Tage 	 Tage 
 Tage
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Tabelle  CPUZeit in Minuten fur verschiedene Zeithorizonte




Park   Tage 	  
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 Tage   
 	
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 
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 Tage   
 	
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   
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  

	 Tage   	 

 Tage  	 
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Tabelle  Groe der Modelle
Optimale Blockauswahl bei der Kraftwerkseinsatzplanung 
 Duale Losungsverfahren
Seit etwa  Jahren wird in der Literatur ein dualer Losungszugang
fur das Problem der optimalen Blockauswahl mittels LagrangeRelaxation
der Lastdeckungs und Reserverestriktionen vorgeschlagen  vgl  Die
ser Zugang wird insbesondere fur groe Kraftwerkssysteme und lange
Optimierungszeitraume favorisiert da dann die  relative Dualitatslucke aus
theoretischen Grunden klein ist  was auch experimentell bestatigt wur
de Im folgenden wird eine neue Variante dieses dualen Zugangs beschrieben
die insbesondere neuere Implementierungen von Bundelverfahren  im Unter
schied zu den haug in der Literatur eingesetzten SubgradientenVerfahren
zur iterativen Maximierung der dualen nichtglatten konkaven Funktion ver
wendet Um diesen Zugang genauer zu beschreiben fuhren wir Multiplikato
ren      IRT fur die beiden oben genannten Restriktionen  die Erzeuge











































sowie die duale Funktion d die aus der LagrangeFunktion durch Minimie
rung bzgl der Variablen  p u  s w unter Einhaltung aller anderen Restrik
tionen  Leistungsgrenzen Wasserbilanzen Fullstande entsteht
d     minfL p u  s w  j
 p u  s w erfullt die eben genannten Restriktioneng
Da diese Restriktionen nur die einzelnen Einheiten betreen entsteht eine
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Zur Berechnung der di  bei gegebenen    kann dabei die innere Minimie
rung bzgl pti in den meisten Fallen explizit  bzw mit dem geringen Aufwand
einer eindimensionalen Optimierung erfolgen und die auere Minimierung
bzgl ui wird mittels dynamischer Optimierung realisiert Die Berechnung
der dj erfordert die Losung linearer Optimierungsprobleme der Dimension
T  Auf Grund der speziellen Struktur von d ist auch die Berechnung von
Subgradienten in einfacher Weise moglich
Zur numerischen Losung des dualen nichtglatten Optimierungsproblems
maxfd   j      IRT  IRTg
wird in der gegenwartigen Implementierung ein BTVerfahren  bundle trust
methods nach  eingesetzt In diesem Verfahren wird eine Aufstiegsrich
tung als Losung eines quadratischen Optimierungsproblems auf der Grund
lage eines Bundels von Subgradienten und Funktionswert Informationen
an Iterations und Hilfspunkten berechnet Die zugehorige Theorie liefert
geeignete Abbruchkriterien und auch eine endliche Konvergenzaussage fur
den Fall stuckweise linearer Zielfunktionen  die insbesondere fur lineare bzw
stuckweise lineare konvexe Brennstokosten Bi relevant ist
Der Gesamtalgorithmus 
 beginnt mit der Berechnung einer
Startlosung fur die Multiplikatoren     Hierzu werden zunachst die Last
spitzen mit Hilfe der PSW gebrochen und dann die Fahrweise der thermischen
Kraftwerke mit einem Prioritatenlistenzugang festgelegt Die sich dabei fur
jedes Zeitintervall ergebenden Durchschnittskosten werden fur die Initialisie
rung der Multiplikatoren  genutzt und die Multiplikatoren  werden anfangs
 gesetzt Dann beginnt die iterative Losung des dualen Problems mittels
BTVerfahren Fur jede Funktionswert und Subgradientenberechnung wer
den die aus der Dekomposition erhaltenen I Teilprobleme fur die thermischen
Kraftwerke mittels dynamischer Optimierung und die J Teilprobleme fur die
Pumpspeicherwerke mit einem Transportalgorithmus  gelost Nach erfolg
tem Abbruch schliet sich zunachst die Suche nach einer zulassigen Losung
 p u  s w an die neben den individuellen Restriktionen fur jeden Erzeuger
auch die ReserveRestriktionen erfullt Dies erfolgt in zwei Schritten Als er
stes wird versucht die Reservebedingung mit Hilfe der Pumpspeicherwerke
zu erfullen wobei in den Lastspitzen begonnen wird Auf diese Weise wird
erreicht da die Reservebedingung unter Berucksichtigung der PSW soweit
moglich bereits erfullt oder nur in den Intervallen verletzt ist in denen die
Zuschaltung weiterer thermischer Einheiten am gunstigsten erscheint Um
bei Notwendigkeit die Reservebedingung im zweiten Schritt mit Hilfe der
thermischen Einheiten zu erfullen wird eine Prozedur verwendet die im we
sentlichen auf  zuruckgeht und in der der Multiplikator t systematisch
so verandert wird da  falls notig im Zeitintervall t eine weitere thermische
Einheit zugeschaltet wird und die Reserverestriktion erfullt werden kann
Abschlieend werden die Variablen  p  s w bei xierten Schaltzustanden u
so bestimmt da das System kostenoptimal arbeitet und alle Restriktionen
eingehalten werden  economic dispatch
Optimale Blockauswahl bei der Kraftwerkseinsatzplanung 
Eine Version des Algorithmus ist in Fortran 

 implementiert und auf
einer HPWorkstation an zufallig erzeugten Problemen verschiedener Groe
getestet worden Die Tabelle zeigt Resultate fur thermische Systeme mit 
bzw  Einheiten bei denen auch der Warmhaltezustand  neben der ono
 Entscheidung in die diskreten Entscheidungen einbezogen wurde
 binare  stetige relativer  BT relative
T I Variablen Variablen BTAbbruch Iterationen Dualitats CPUZeit 
parameter lucke
 	 
		 		 D  		  
	 min
 	 
		 		 D 
 		  	 min
 	 








		 		 D  		   min
 		 

		 		 D  		   min
  auf HP apollo 	
Tabelle  Modellgroe Gutegarantie und CPUZeit
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[h]
[GW] ¨Summe der maximalen Leistung aller am Netz befindlichenen Blocke
Last + Reserve
¨Last und Summe der Leistung aller am Netz befindlichen Blocke
¨Summe der minimalen Leistung aller am Netz befindlichen Blocke
Abbildung  Ergebnisse eines zufallig erzeugtes Blockauswahlproblems
fur eine Woche und  thermische Einheiten
Die Resultate zeigen da das Verfahren in der Lage ist thermische Kraft
werkssysteme die zu den groten in der Literatur behandelten gehoren zu
verlassig und in angemessener Zeit zu optimieren
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